
動力主幹

クーデ室・計算機室等空調

メッ キ室・待機室

中央機械室

1 F観測室（旧測定室 )

北ピア・クーデ室入口

暗室エアコン

望遠鏡

ドーム昇降床及び操作回路

Panel A-1
Panel A-2

メッキ室電灯

観測室電灯

クーデ室電灯

研究室コンセント

研究室・観測室電灯

暗室コンセント

ドーム電灯・コンセント

待機室電灯

計算機室電灯

研究室電灯

機械室北側コンセント

廊下コンセント

見学室コンセント

メッキ室コンセント

観測室（測定室）
コンセント

東玄関コンセント

研究室・観測室
コンセント

Panel A-3

NFB(100A)
NFB
(6A)

NFB
(10A)

主回路

Panel A - 4（RY BOX）　

NFB１

(15A)

NFB4
(6A)

望遠鏡電源

NFB4
(15A)

Panel A-5

Panel A-6

電話用中継box

電話(インターホン用)
中継ｂｏｘ

Panel A-7

Panel A-8

計算機室等主幹

Point A（ドーム１階西玄関ホール）

（注：パネルA -１，２の扉鍵はこの中）
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ドーム空調主幹

電磁開閉器

全て３相 200V
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(20A)

クーデ室コンセント

暗室コンセント

ピアコンセント
観測室コンセント

昇降床等コンセント

望遠鏡
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